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Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Rzeszowie Oddział Higieny Komunalnej
 

Dotyczy: Zbiorcza opisowa ocena jakości wody – pływalnia Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Nowej Sarzynie, ul. M. Konopnickiej 2, 37-310 Nowa Sarzyna za okres od 
01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.  

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz par. 4 rozporządzenia MZ z dnia 9 listopada 
2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 
2022 r., poz.1230)  PPIS w Leżajsku przedstawia zbiorczą roczną ocenę jakości wody na 
pływalni krytej MOSiR w Nowej Sarzynie opracowaną na podstawie analizy:
-  parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których
mowa w par. 3 ust. 1 ww. rozporządzenia z 2015 roku
- wyników badan jakości wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego 
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań przez zarządzającego pływalnią oraz
zastosowanych metodyk referencyjnych analiz
- wyników badań jakości wody na pływalni wykonywanych przez właściwego PPIS przed
wydaniem oceny.

Pływalnia  MOSiR  w  Nowej  Sarzynie  zasilana  jest  z miejskiego wodociągu Nowa 
Sarzyna, którego zarządcą jest Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o. o., ul. 
1-go Maja 4, 37-310 Nowa Sarzyna. Jakość wody w wodociągu odpowiada wymaganiom 
stawianym przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Pływalnia 
posiada jedną nieckę basenową, brak w niej urządzeń wytwarzających aerozol wodno-
powietrzny, niecki do nauki pływania dla niemowląt i dzieci do lat 3, wanny SPA itp. W 
szatniach na pływalni znajduje się  po 6 natrysków na stronie damskiej i męskiej przy 
niecce basenowej.

PPIS w Leżajsku w grudniu 2025 r. zatwierdził w porozumieniu z zarządcą pływalni 
harmonogram pobierania próbek wody basenowej na okres od 1stycznia do 31 grudnia 
2026 r.

Zarządca obiektu w 2025 r. w sposób systematyczny nadzorował i dokumentował prace 
urządzeń oraz prowadził obserwacje bieżące wody. Zgodnie z zatwierdzonym 
harmonogramem,  rejestrował wyniki pomiarów jakości wody na pływalni w zakresie pH 
wody, potencjału redox, stężenia chloru wolnego, stężenia chloru związanego, 
temperatury wody oraz zlecał badania wody w ramach kontroli wewnętrznej firmie 
zewnętrznej. W roku 2025 r. zarządca dokonując bieżącej obserwacji wody nie stwierdził i 
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nie odnotował incydentów kałowych i wymiotnych w wodzie basenowej na pływalni. 
Powyższe dane zostały ocenione w trakcie kontroli sanitarnej obiektu i odnotowane w 
protokole z kontroli.

Zakres badań laboratoryjnych badanej wody na pływalni zawierał parametry: mętność, 
azotany, utlenialność, chloroform, Σ THM, ogólna liczba mikroorg. w 36 ºC, pseudomonas 
aeruginosa, Escherichia coli, Legionella sp.

Laboratoria, które wykonywały badania jakości wody basenowej w MOSiR Nowa Sarzyna 
to: kontrola z nadzoru - Laboratorium  PSSE Leżajsk (Certyfikat Akredytacji AB 491 z dnia 
06.07.2004 r.) i Dział Laboratoryjny, ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów (Certyfikat 
Akredytacji AB 343) oraz badania wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej 
Laboratorium SGS Polska, ul. Cieszyńska 52a, 43-200 Pszczyna (Certyfikat akredytacji AB 
313 z dnia 30 sierpnia 2023 r., oraz  AB 313 z dnia 03 lipca 2024 r.).

W roku 2025  w styczniu po stwierdzeniu jednorazowego przekroczenia w systemie 
cyrkulacji dopuszczalnej wartości chloru związanego w ilości 0,21mg/l (sprawozdanie z 
badań L/0/12/2024/482/FM/2 z dnia16.01.2025 r.), właściciel wdrożył środki zaradcze 
(zintesyfikowany proces flokulacji i filtracji) w celu obniżenia wartości parametru. Kolejne 
pobrane próby w całym roku nie wykazały przekroczeń tego oraz pozostałych badanych 
parametrów.

Jakość wody basenowej (w zdecydowanej większości roku) oraz jakość wody w 
natryskach, tak jak w roku ubiegłym  była zadowalająca.

PPIS w Leżajsku w ocenianym okresie nie wydawał bieżących ocen o jakości wody. 
Informację o jakości wody zarządca pływalni sam umieszczał na tablicy informacyjnej 
obiektu. 

Mając na uwadze powyższe,  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku 
stwierdza, że woda na pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie 
w 2025 r. spełniała wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w 
załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w 
sprawie wymagań jakim powinna odpowiada na pływalniach (Dz.U. z 2022 r., poz.1230).

p.o. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Leżajsku

Angelina Podkasany
(dokument podpisano elektronicznie)

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a.  

Do wiadomości:
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1.  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie, ul. M. Konopnickiej 2, 37-310 
Nowa Sarzyna. 

    

INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DLA PODMIOTÓW OBJĘTYCH 
BIEŻĄCYM I ZAPOBIEGAWCZYM  NADZOREM SANITARNYM

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku, ul. 
Mickiewicza 71, 37-300 Leżajsk.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
a)  realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985r. 

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c, e; art 9 ust. 2 lit. b , g, h, i, j RODO1),
b) archiwalnych, naukowych, dowodowych, statystycznych, analitycznych i administracyjnych w interesie publicznym 

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. j RODO1).
3. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 
a)  prawo dostępu do swoich danych (podstawa art. 15 RODO1);
b) prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (podstawa art. 15 RODO1);
c) prawo  do sprostowania (poprawiania) swoich danych (podstawa art. 16 RODO1);
d) prawo do usunięcia danych (podstawa art. 17 RODO1);
e) prawo do ograniczenia przetwarzania (podstawa art. 18 RODO1);
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (podstawa art. 21 RODO1);
g) w przypadku uznania, iż przetwarzania przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO1, przysługuje 

Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(podstawa art. 13 ust.2 lit. d RODO1).

4. Pani/Pana Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów 
wskazanych w pkt. 2, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5.  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom. Dane 
mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podwykonawcom (podmiotom 
przetwarzającym) np. firmom  informatycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora.
6. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania Pani/Pana danych 
osobowych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane obligatoryjnie przez Administratora, w celu realizacji 
bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
8. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) - 
poprzez e-mail: sekretariat.psse.lezajsk@sanepid.gov.pl
1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
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